
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2045 Г.



Основание для разработки

1.Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190 О 
теплоснабжении"

1.Постановление 
Правительства РФ от 22 
февраля 2012 г. N 154 О 
требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку 
их разработки и 
утверждения"

1.Федеральный закон № 
131 «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» от 
06.10.2003



Общие сведения о системе теплоснабжения

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-СТВО «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ-

ПАНИЯ» (АО «ЛОТЭК»)

• 1 котельная (Котельные №7, пос. Кингисеппский);

• Протяженность тепловых сетей в 2х трубном 
исполнении 2443,4 м;

• Установленная мощность котельной – 5,16 Гкал/ч;

• Максимальная подключенная нагрузка 
потребителей – 4,69 Гкал/ч.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «КОММУН ЭНЕРГО»

(ООО «Коммун Энерго»)

• 1 котельная (Котельные №8, дер. Кошкино);

• Протяженность тепловых сетей в 2х трубном 
исполнении 235 м;

• Установленная мощность котельной – 2,07 Гкал/ч;

• Максимальная подключенная нагрузка 
потребителей – 0,38145 Гкал/ч.



Описание существующих проблем системы теплоснабжения

Износ основного оборудования на котельной д. Кошкино.

Низкая обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

Высокие тепловые потери; износ магистральных и распределительных сетей.

Отсутствие коммерческих приборов учета полученной тепловой энергии у потребителей.



Зоны действия источников теплоснабжения

В зоне действия централизованного источника теплоснабжения АО «ЛОТЭК» потребителями тепловой энергии являются 
многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения:
- многоквартирные жилые дома – 11 домов;
-социальные объекты – 8 объектов.



Зоны действия источников теплоснабжения

В зоне действия централизованного источника теплоснабжения ООО «Коммун Энерго» потребителями тепловой 
энергии являются многоквартирные жилые дома и объ-екты социального назначения:
- многоквартирные жилые дома – 4 дома;
- социальные объекты – 2 объекта.



Перспективные зоны капитального строительства

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами на 
территории д. Кошкино

Зоны действия перспективного капитального строительства на территории
пос. Кингисеппский

Зоны действия 
перспективного капитального 

строительства на 
территории дер. Малый Луцк



Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения 

- Реконструкция котельной в дер. Кошкино № 8 с переводом на 
природный газ, в т.ч. разработка проектно-сметной документации;

- Реконструкция котельной  в пос. Кингисеппский с увеличением 
производительности до 7,9 Гкал/ч, в т.ч. разработка проектно-сметной 
документации;

- Строительство новых источников теплоснабжения в д. Малый Луцк.

- Реконструкция (капитальный ремонт) и (или) модернизация тепловых 
сетей.

- Прокладка новых трубопроводов тепловых сетей для подключения 
перспективных потребителей.



Финансирование 

Общая сумма капиталовложений по

Схеме теплоснабжения составит

445,662 млн. рублей, в т.ч.:
 Источники тепловой энергии – 305,94 млн. руб.

 Тепловые сети и сооружения на них – 139,72 млн. руб.



Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения 

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Большелуцкое

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на период до 2045 г., который позволяет добиться следующих

результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учётом их перспективного роста до 2045 года;

- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих/теплосетевых организаций.

Первый вариант включает в себя следующие мероприятия:

– обеспечение тепловой энергией объектов перспективного строительства за счет присоединения к системам теплоснабжения котельных пос.

Кингисеппский, дер. Кошки-но и дер. Малый Луцк;

- строительство нового источника теплоснабжения в дер. Малый Луцк, мощностью 13,6 Гкал/ч (15,82 МВт);

- строительство нового источника теплоснабжения в дер. Малый Луцк, мощностью 25,0 Гкал/ч (29,075 МВт);

– реконструкция существующего источника теплоснабжения в пос. Кингисеппский, с увеличением установленной мощности до 7,9 Гкал/ч (9,2 МВт);

– реконструкция существующего источника теплоснабжения дер. Кошкино с переводом на природный газ;

– реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях.

Также реконструкция существующих котельных не требует дополнительных временных затрат при реализации, которые потребуются в случае

строительства БМК, а именно – выделение нового земельного участка под БМК, строительство дополнительных участков ТС для переключения тепловой

нагрузки на новую котельную, а вместе с тем выделение дополнительных земельных участков под эти тепловые сети.



ООО «ЯНЭНЕРГО»

197349, г. Санкт-Петербург,

Комендантский пр-т, д. 4 лит. а, оф. 407, 

Тел: +7 (812) 449-00-26 

Email: office@yanenergo.ru

Спасибо за внимание!


